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《质量员》

内容概要

《质量员(安装)》主要介绍了建筑给水排水及采暖工程、通风与空调工程、建筑电气工程、电梯工程
、智能建筑工程等分项工程中的质量规定、质量标准和允许偏差。《质量员(安装)》由王彬编著。
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《质量员》

书籍目录
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《质量员》

章节摘录

　　第一章 建筑给水排水及采暖工程 　　第七节 室外给水管网安装　　一、一般规定　　（1）本节
适用于民用建筑群（住宅小区）及厂区到外给水管网安装工程的质量检验与验收。　　（2）输送生
活给水的管道应采用塑料管、复合管、镀锌钢管或给水铸铁管。塑料管、复合管给水管的管材、配件
，应是同一厂家的配套产品。　　规定输送生活饮用水的给水管道应采用塑料管、复合管、镀锌钢管
或给水铸铁管是为保证水体不在输送中受污染。强调管材、管件应是同一厂家的配套产品是为了保证
管材和管件的匹配公差一致，从而保证安装质量，同时也是为了让管材生产厂家承担材质的连带责任
。　　（3）架空或在地沟内铺设的室外给水管道，其安装要求按室内给水管道的安装要求执行。塑
料管道不得露天架空铺设，必须露天架铺设时应有保温和防晒等措施。　　室外架空或在室外地沟内
铺设给水管道与在室内铺设给水管道安装条件和办法相似，故其检验和验收的要求按室内给水管道相
关规定执行。但室外架空管道是在露天环境中，温度变化波动大，塑料管道在阳光的紫外线作用下会
老化，所以要求室外架空铺设的塑料管道必须有保温和防晒等措施。　　（4）消防水泵接合器及室
外消火栓的安装位置、形式必须符合设计要求。　　室外消防水泵接合器及室外消火栓的安装位置及
形式是设计后，经当地消防部门综合当地情况按消防法规严格审定的，故不可随意改动。　　二、给
水管道安装　　1．主控项　　（1）给水管道在埋地铺设时，应在当地的冰冻线以下，如必须在冰冻
线以下铺设时，应24质量员（安装）。

Page 4



《质量员》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu000.com

Page 5


