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前言

　　在我国市场经济飞速发展的今天，电力建设的发展直接影响到国民经济的增长速度。保护继电器
及装置是发电设备和电站、变电站及配电系统综合自动化不可缺少的重要组成部分，起着保证整个电
力系统安全、稳定运行的重要作用，对保护发电设备、输变电设备及线路安全，自动监控系统、调度
电网系统稳定运行，提高电力传输和供电的可靠性具有至关重要的意义。为了使电气维修工人更好地
进行日常维护工作，特编写此书以供参考。　　本书从实际出发，结合目前继电保护的新技术，全面
介绍了继电保护的基础知识、常用继电器的基本结构和工作原理，重点讲解了二次回路的继电保护、
电力系统及电网继电保护、电力系统主设备继电保护、高压断路器保护、直流系统继电保护，还对蓄
电池和充电器做了介绍。基于实际应用的需要，讲述了继电保护装置的校验和调试，总结了编者从事
继电保护工作的经验。为了使广大的继电保护工人阅读方便，本书尽量避免复杂抽象的理论分析，以
生产中存在的问题为例来介绍与继电保护有关的理论知识和维护所需的基本技能。编者通过实地考察
和参阅大量相关资料，本着能让继电保护工人快速掌握继电保护维护技术的目的，给出了很多常用设
备的检验步骤和维护注意事项。
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内容概要

《继电保护实用技术读本》从实际出发，结合目前继电保护的新技术，全面介绍了继电保护的基础知
识和常用继电器的基本结构和工作原理，重点讲解了二次回路的继电保护、电力系统及电网继电保护
、电力系统主设备继电保护、高压断路器保护、直流系统继电保护，还对蓄电池和充电器做了介绍；
基于实际应用的需要，讲述了继电保护装置的校验和调试，总结了编者从事继电保护专业工作的经验
。
《继电保护实用技术读本》结构合理，深入浅出，内容翔实，在保证科学性的同时，注重通俗性，使
读者能够全面地了解继电保护知识。
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章节摘录

　　第1章　继电保护技术的基础知识　　1.1　继电保护的基本原理　　1.1.2　继电保护的作用　　
电力系统在运行中可能发生各种故障和出现不正常运行状态，最常见同时也是最危险的故障是各种类
型的短路。发生短路时可能严生以下后果。　　①通过故障点的短路电流和所燃起的电弧使故障设备
或线路损坏。　　②短路电流通过非故障设备时，由于发热和电动力的作用，引起电气设备损伤或损
坏，导致使用寿命大大缩减。　　③电力系统中部分地区的电压大大降低，破坏用户工作的稳定性或
影响产品的质量。　　④破坏电力系统并列运行的稳定性，引起系统振荡，甚至导致整个系统瓦解。
　　．　电力系统中最常见的不正常运行状态是过负荷（即负荷超过电气设备的额定值）。长时问过
负荷会使电气设备的载流部分和绝缘材料过度发热，从而使绝缘加速老化，甚至被破坏，引起故障。
此外，系统中出现功率缺额而引起的频率降低，发电机突然甩负荷而产生的过电压，电力系统发生振
荡等，都属于不正常运行状态。电力系统中发生故障和出现不正常运行情况时，可能引起系统全部或
部分正常运行遭到破坏，电能质量变坏到不能容许的程度，以致造成对用户的停止供电或少供电，甚
至造成人身伤亡和设备的损坏，这种情况就称为“事故”。为了避免或减少事故的发生，提高电力系
统运行的可靠性，必须改进设备的设计，保证设备安装和检修的质量，提高运行管理的水平，采取预
防事故的措施，尽可能降低发生事故的可能性。电气设备或输电线路一旦发生故障，就必须采取措施
，将故障设备或线路尽快地从系统中切除，保证非故障部分继续安全运行，避免事故的发生，或缩小
事故的范围和影响。
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精彩短评

1、内容简单，知识陈旧，适用于入门级。
2、很容易看懂，写得很好，很实用
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